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 Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego  

 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych (UPS) na potrzeby 

serwerowni. 
2. Zamówienie dotyczy trzech sztuk zasilaczy awaryjnych (UPS) o mocy 3000VA oraz jednej sztuki 

zasilacza awaryjnego  (UPS) o mocy 5000VA. 
3. Wymagania ogólne: 

1) Podstawowe parametry techniczne dla 3 szt. zasilaczy awaryjnych (UPS): 
 
Producent:  APC  
Model:   SMX3000RMHV2U 
Obudowa:  Rack (możliwość montażu w szafie serwerowej)  
Moc wyjściowa: 2700 Wat   
Maksymalna moc: 3000 VA   
Wartość nominalna  
napięcia wyjściowego: 230  V 
Sinus:   Tak  
Auto-restart:  Tak 
Porty komunikacji: USB  
Architektura:  Line-Interactive   
Typ gniazda  
Wyjściowego:   C13, C19  
Ilość gniazd sieciowych: min. 8 
Czas podtrzym.  
przy 100% obciąż.: min.5 min  
Czas podtrzym. przy  
50% obciąż.:  min. 15 min  
Układ AVR:  Tak  
Instrukcja instalacji: Tak   
Przewody:  Tak   
Zestaw do montażu: Tak   
Software CD:  Tak 
zgodność z RoHS : Tak   
Certyfikat EnergyStar: Tak 
Gwarancja:  Gwarancja producenta 36 miesięcy / bateria 24 miesiące 

Pochodzenie:  oficjalny kanał dystrybucyjny APC w Polsce 
 

2) Podstawowe parametry techniczne dla 1 szt. zasilacza awaryjnego (UPS): 
 
Producent:  APC  
Model:   SUA5000RMI5U 
Obudowa:  Rack (możliwość montażu w szafie serwerowej)  
Moc wyjściowa: 4000 Wat   
Maksymalna moc: 5000 VA   
Wartość nominalna  
napięcia wyjściowego: 230  V 
Sinus:   Tak  
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Auto-restart:  Tak 
Porty komunikacji: USB  
Architektura:  Line-Interactive   
Typ gniazda  
wyjściowego:  C13, C19  
Ilość gniazd sieciowych: min. 10 
Czas podtrzym.  
przy 100% obciąż.: min.8 min  
Czas podtrzym. przy  
50% obciąż.:  min. 25 min  
Układ AVR:  Tak  
Instrukcja instalacji: Tak   
Przewody:  Tak   
Zestaw do montażu: Tak   
Software CD:  Tak 
zgodność z RoHS : Tak   
Certyfikat EnergyStar: Tak 
Gwarancja:  Gwarancja producenta 36 miesięcy / bateria 24 miesiące 

Pochodzenie:  oficjalny kanał dystrybucyjny APC w Polsce 
 

4. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: do 14 dni roboczych od dnia podpisania 
umowy. 

5. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba WFOŚiGW w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00 – 893 
Warszawa (wskazane przez Zamawiającego pomieszczenie w budynku). 

 


